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NU-Ts Elektro GmbH, Fohrengasse 2, 8501 Lieboch

NHD New Home Development Immobilien GmbH
Mautgasse 9/1.Stock
8045 Graz

Bauvorhaben: Wohnanlage
The seven,RoBmanngasse 7/7a
8010 Graz

28.02.2024

ATTEST

Erstiiberprifung der elektrischen Anlage

Die oben angefiihrte Anlage wurde einer Erstiiberpriifung im Sinne der OVE/ONORM E8101-6
unterzogen und entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes
zum Zeitpunkt der Uberpriifung.

Als Schutz gegen zu hohe Beriihrungsspannung wurde die SchutzmaRnahme ,Nullung mit
Zusatzschutz Fehlerstromschutzschaltung” angewandt.

Der Priifbefund gemaR OVE/ONORM E8101-6-61 fiir die elektrische Anlage wurde erstellt.

Dieses Attest erstreckt sich auf die oben genannte Anlage.

Mit Freundlichen GriiRen

NU-Ts Elektro GmbH

EL RO
;INS;MER Te olnuyIlutSon

Fbhre

GF u-ta.at

officed®n
UID: ATU7304428

NU-Ts Elektro GmbH, FN 459315p, UID: ATU73044289, Féhrengasse 2, A-8501 Lieboch
Registered at: LG Graz
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